
SETA Existente

SA 5276 - 160 kVA

Trafo Nº 12260

PARQUE
URBANO
LINEAL

PARQUE
URBANO
LINEAL

ETAPA 5
83 VIVIENDAS

ETAPA 7
95 VIVIENDAS

PARQUE URBANO LINEAL

ETAPA 9
98 VIVIENDAS

ETAPA 2 - 84 VIVIENDAS

ETAPA 1 - 90 VIVIENDAS

DIRECCION DE VIALIDAD DE SALTA
ETAPA 12

29 VIV.

ETAPA 1796 DPTOS.
(6 DPTOS.ADAPTADOS)

ETAPA 21 - 96 DPTOS.

(6 DPTOS. ADAPTADOS)

ETAPA 25 -  96 DPTOS.

(6 DPTOS. ADAPTADOS)

ETAPA 2036 DPTOS.(2 DPTOS. ADAPTADOS)

ETAPA 2436 DPTOS.
(2 DPTOS. ADAPTADOS)

(4 VIV. ADAPTADAS)

ETAPA 14
72 DPTOS.

(4 VIV. ADAPTADAS)

ETAPA 15
72 DPTOS.

(4 VIV. ADAPTADAS)

ETAPA 13
 84 DPTOS.

ETAPA 18 - 72 DPTOS.

(4 DPTOS. ADAPTADOS)

ETAPA 23 - 96 DPTOS.

(6 DPTOS.. ADAPTADOS)

ETAPA 19 - 72 DPTOS.

(4 DPTOS. ADAPTADOS)

ETAPA 2272 DPTOS.(4 DPTOS. ADAPTADOS)

ETAPA 30 - 30
DPTOS.

ETAPA 32 - 13
VIVIENDAS
(2 VIV. ADAPTADAS)

ETAPA 34 - 44 VIVIENDAS
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ETAPA 29 - 30
DPTOS.

ETAPA 33 - 43 VIVIENDAS
(1 VIV. ADAPTADA)

ETAPA 31 - 48
DPTOS.(4 DPTOS. ADAPTADOS)

ETAPA 28 - 48
DPTOS.(4 DPTOS. ADAPTADOS)

SETA Existente

SA 5271 - 250 kVA

Trafo Nº 16265

a Repotenciar

SETA Existente

SA 4801 - 200 kVA

Trafo Nº 16261

a Repotenciar

L.A.M.T 13.2 kV - Existente

SIMPLE TERNA 13.5 mts.

COPLANAR HORIZONTAL

DISTRIBUIDOR PEREYRA ROZAS

L.A.M.T 13.2 kV

SIMPLE TERNA

COPLANAR HORIZONTAL

DISTRIBUIDOR PEREYRA ROZAS

SETA Existente

SA 5277 - 250 kVA

Trafo Nº 16264

SETA Existente

SA 5160 - 250 kVA

Trafo Nº 16159

a repotenciar a

400kVA

L.A.M.T 13.2 kV -  Existente

SIMPLE TERNA

COPLANAR HORIZONTAL

DISTRIBUIDOR PEREYRA

ROZAS

L.A.M.T 13.2 kV - a construir

SIMPLE TERNA

COPLANAR HORIZONTAL

DISTRIBUIDOR PEREYRA

ROZAS

L.A.M.T 13.2 kV - Existente

SIMPLE TERNA

COPLANAR HORIZONTAL

DISTRIBUIDOR PEREYRA ROZAS

L.A.M.T 13.2 kV - Existente

SIMPLE TERNA

COPLANAR HORIZONTAL

DISTRIBUIDOR PEREYRA ROZAS

SETA Existente

SA 5159 - 250 kVA

Trafo Nº 16158

CT N°1 SETA a

Construir-400KVA

L.A.M.T 13.2 kV - Existente

SIMPLE TERNA

COPLANAR HORIZONTAL

DISTRIBUIDOR PEREYRA ROZAS
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L.A.M.T 13.2 kV

SIMPLE TERNA

COPLANAR HORIZONTAL

DISTRIBUIDOR PEREYRA ROZAS

L.A.M.T 13.2 kV

SIMPLE TERNA

COPLANAR HORIZONTAL

L.A.M.T 13.2 kV

SIMPLE TERNA

COPLANAR HORIZONTAL

DISTRIBUIDOR PEREYRA ROZAS

CT N°2 SETA a

Construir-315KVA

CT N°3 SETA a

Construir-400KVA

CT N°4 SETA a

Construir-315KVA

Transformador a proveer

por la Etapa 22

CT N°5 SETA a

Construir-400KVA

SETA Existente

SA 5273 - 250 kVA

Trafo Nº 16266

CT N°5 SETA a

Construir-400KVA

CT N°6 SETA a

Construir-315KVA

L.A.M.T 13.2 kV - a construir

SIMPLE TERNA

COPLANAR HORIZONTAL

DISTRIBUIDOR PEREYRA

ROZAS

Diseñó:

Dibujó:

Revisó:

Aprobó:

Responsables Fecha

INSTITUTO PROVINCIAL

DE VIVIENDA

Firma

Escalas:

Código Revisión

00

Proyecto :

Plano

Archivo CAD:

Zona Bioclimática:

Tipologias de diseño:

AREA DE PROYECTOS

--

III A - TEMP. CALIDO

RED DE MEDIA TENSION

INF- 01INF-01 - Red Eléctrica.dwg

LINEA DE MEDIA TENSION

Urbanización PEREYRA ROZAS - Salta- Dpto.Capital

Arq.V.J.Gallipoli

Ing. A. Laime

Ing. A. Laime

Jun. 2025

REFERENCIAS

LINEA DE M.T. 13.2 kw EXISTENTE

S.E.T.A. A CONSTRUIR o REPONTENCIAR  Cantidad = 3

LINEA DE M.T. 13.2 kw A CONSTRUIR   L= 405.00m

S.E.T.A. EXISTENTE

Jun. 2025

Jun. 2025

Jun. 2025

COLUMNA DE HORMIGON EXISTENTE

POSTE DE MADERA A COLOCAR

COLUMNA DE HORMIGON A CONSTRUIR

POSTE DE MADERA EXISTENTE
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S.E.T.A. A CONSTRUIR por las empresas Etapa 18 a 25

en la presente licitacion


